VISTA INTERIOR

1.399,5

ESTACION TRANSFORMADORA A NIVEL

CORTE A-A

1.220 VISTA FTRONTAL

2.100 COLUMNA RETENCION

1.540

2.240

BRAZO ARTEFACTO:
L=250m

2 = 78mm
e=6,40mm

850

TERCER TRAMO:

— < z
— < Z
T

MONTAJE CONDUCTOR MEDIA TENSION L=3,00m

CONDUCTOR SIN ARMAR

1,30

\ L=150m
) . @ = 140 mm
cera perimetra e= O\_.O mm

3.600,329

SEGUNDO TRAMO:
L=2,00m

@ =168 mm

e =950 mm L

7
CORTE B-B N

VISTA LATERAL 1ZQ.

PRIMER TRAMO:

@ =219 mm
CONDUCTOR ARMADO e =950 mm

COLUMNA SUSPENSION

8,00

EMPOTRAMIENTO:
L=0,80m

=219 mm

e =950 mm

os 360° de su proyeccion.
pacto, igual o mayor a 200 kg/cm®

BRAZO ARTEFACTO:
L=250m

=73 mm
e=6,40 mm

TERCER TRAMO:
L=150m
=114 mm
e=6,40 mm

SEGUNDO TRAMO:
L=2,00m

@ =127 mm

e =950 mm

PRIMER TRAMO:
L=3,00m

@ = 140 mm

e =950 mm

EMPOTRAMIENTO:
L=0,80m

@ = 140 mm

e =950 mm

COOPERATIVA "16 DE OCTUBRE" Limitada

Proyecto:
URBANIZACION "VALLE CHICO"
PRIMERA ETAPA (391 lotes).
ANTEPROYECTO

Plano:

DETALLES CONSTRUCTIVOS Y
DE MATERIALES

Oficina técnica Sector Energia.
J Plano N°:

Escala.

Proyecto N°: | P.I.M.N°: Archivo. Fecha.

Ing. Gabriel Saunders.
Tec. Gonzalo Fiyol.
Tec. Carlos Villa. O m

2013

Septiembre




