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$ CAS 1,1kV Cu XLPE 2x1x50mm2

TSACC TABLERO DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA
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SENALIZACION ALARMAS COMANDO COMANDO FM FM ILUMINACION TOMACORRIENTES ILUMINACION FUENTE ININTERRUMPIBLE 1 RESERVA FUENTE ININTERRUMPIBLE 2 RESERVA RESERVA RESERVA
OSCILANTE TSACA 33kV 13,2kV 33kV 13,2kV EMERGENCIA INTERIORES EMERGENCIA 220 VCA 220 VCA
BOXES TP EDIFICIO

SIMBOLO DESCRIPCION

REFERENCIAS

E1 Emision 02/2014 para Agroforestal.
EQ Emisién original.
REVISION DESCRIPCION
/AN Servicoop
ﬁf—*ﬁ COOPERATIVA LIMITADA DE PROVISION DE SERVICIOS
f PUBLICOS Y VIVIENDA DE PUERTO MADRYN
Proyecto: Obra:
gea ESTACION TRANSFORMADORA
Aorob: DE SUBTRANSMISION PUJOL (ETP)
Unifilar SACC 110 VCC Simplificado
gea
Relevo: Gerencia: Departamento:
gea AREA ENERGIA INGENIERIA
Dibujo: Fecha: Plano:
gea 17/02/2014 ETP-P-EL-EU-005-E1




